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 IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Número do processo: 2018-2598-00

Localização Fisica:

  ENDEREÇO

Cidade / Região Administrativa SÃO SEBASTIÃO

Bairro / Setor / Condomínio:  João Cândido

Endereço Quadra 25 lote 06

Complemento

 DADOS TÉCNICOS

Situação: A construir

CNPJ:

Razão Social:

Altura laje piso último pavimento (m) Risco da Edificação Área maior pavimento superior (m2) Reserva Técnica

7,20 B1 3.290,28 11.382,34

Área construída (m2) Atividade de maior risco Área maior pavimento inferior (m2)

6.485,28 escolas com área superior a 200 m² 3.290,28

PAVIMENTOS

Destinação Atividade Área (m
2
) Altura do nível (m) Tipo Escada Largura escadas Lagura da porta Quantidade de

saídas

ESCOLARES escolas com área
superior a 200 m²

3290,28 7,20 Não enclausurada 1,20 0,80 1

ESCOLARES escolas com área
superior a 200 m²

1405,00 3,60 Não enclausurada 1,20 0,80 1

ESCOLARES escolas com área
superior a 200 m²

1790,00 0,00 Sem escada 1,20 0,80 1

CENTRAL DE GÁS

A edificação possuirá central de GLP? Edificação possuirá central de glp

Informe a quantidade de vasilhames Nome Comercial Total

2 P-190 0,91

Central de Superficie Central Enterrada Entre Recipientes

0 0 0

Afastamento de qualquer fonte de ignição (3m) - NBR 13523
Afastamento de depósito de material inflamável (6m) - NBR 13523
Afastamento de depósitos de hidrogênio(15m) - NBR 13523

LISTA DE RESPONSÁVEIS

Perfil no Processo CPF CREA Responsabilidade Nome Sistema Telefone E-mail

Sim 22528202172 13795 Responsável
Técnico de Empresa

ADALBERTO
BERNARDO DE
PONTES

05- Saídas de
Emergência, 04-
Extintores de
Incêndio, 07- SPDA,
02- Sinalização de
Segurança, 03-
Iluminação de
Emergência, 01-
Documentação, 06-
Hidrantes de Parede

(61) 30326-446 adalberto@martinspr
ojetos.com

SISTEMAS PREVENTIVOS

 01- Documentação
 04- Extintores de Incêndio
 06- Hidrantes de Parede
 07- SPDA
 02- Sinalização de Segurança
 03- Iluminação de Emergência
 05- Saídas de Emergência
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